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o FSMNW Inwestycje Sp. z 0.0.

ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa

Pismo numer: ND\KW\01795\2018-ND-B\KW\00003\2018
Dot. obiektu: plac budowy, ul. GORCZEWSKA 212, Warszawa.
Szanowni Paistwo,

w odpowiedzi na Paristwa wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia w zafaczeniu przesytamy:

o projekt Umowy nr ND\KW\01795\2018-ND-B\KW\00002\2018 o przytaczenie Parstwa obiektu
do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. (w dwdch jednobrzmiacych
egzemplarzach),

e warunki przytaczenia obiektu nr ND\KW\01795\2018 z dnia 20.02.2018 r. okreslajace szczegoty
techniczne realizacji Umowy o przytaczenie stanowigce integralng czes¢ tej Umowy.

Powyzsze dokumenty zawierajg informacje dotyczace zawarcia oraz realizacji Umowy o przytaczenie,
w szczegdlnodci okreslaja szczegdtowo przedmiot Umowy, sposéb i termin zapfaty, zasady realizacji
Umowy oraz szczegdtowo wskazujg na prawa i obowigzki stron Umowy.

Jednoczeénie informujemy, ze zmiana stanu prawnego (w tym Taryfy innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.)
moze spowodowaé koniecznoéé zmiany postanowied Umowy. W takiej sytuacji zostanie do Panstwa
przestany aneks do Umowy.

Od dnia zataczenia Paristwa obiektu do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.0.,
wszelkie czynnoéci obejmujace konserwacje, utrzymanie, naprawy urzadzed wykonanych przez innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0. w ramach Umowy beda realizowane w ramach obowigzkéw innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0. w zakresie utrzymania sieci dystrybucyjnej i zapewnienia dotrzymania parametrow
jako$ciowych wynikajacych z ustawy Prawo Energetyczne i aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Wszelkie Parstwa reklamacje dotyczace stanu i funkcjonowania urzgdzen zrealizowanych w ramach
Umowy o przytaczenie oraz éwiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej powinny by¢ realizowane
przez Paristwa w ramach zawartych uméw o dostarczanie energii wskazanych w § 2 ust. 2 Umowy
o przytaczenie (umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy energii
elektrycznej z wybranym sprzedawcy badz umowy kompleksowej).
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W przypadku akceptacji wskazanych powyzej warunkow realizacji Umowy prosimy o podpisanie obu jej
egzemplarzy oraz przestanie badz dostarczenie ich osobiscie do Biura Obstugi Klientéw — Dystrybucja,
ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Ponadto, prosimy o dotaczenie do podpisanych dokumentéw potwierdzenia dysponowania tytutem
prawnym (w formie kserokopii) do obiektu, do ktérych ma by¢ wykonane przytacze bedace przedmiotem
Umowy oraz aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru (dotyczy podmiotéw prowadzacych dziafalno$é
gospodarczg).

W przypadku, gdy obiekt jest przedmiotem wspdtwtasnosci do zawarcia Umowy o przytaczenie wymagana
jest zgoda pozostatych wspétwiascicieli, ktorg nalezy dotgczyé do podpisanej Umowy. Jezeli Umowa bedzie
zawierana przez petnomocnika prosimy dotaczy¢ oryginat petnomocnictwa (zawierajacy umocowanie
petnomocnika do zawarcia Umowy przytgczenia).

Prosimy takze o okredlenie w § 3 Umowy ilosci energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez
przytaczany obiekt.

W przypadku uwag z Paristwa strony do zatgczonej propozycji Umowy o przytaczenie prosimy kontaktowac
sie z Opiekun Klienta: Sylwia Kietbowska tel.: 0-22 821-31-21, tel. komdrkowy: 664-428-129, e-mail.:
sylwia.kielbowska@innogy.com.

W celu zawarcia Umowy prosimy kontaktowa¢ sie z Biurem Obstugi Klientdw — Dystrybucja
ul. Rudzka 18, poniedziatek w godz. 8.00 — 18.00, wtorek, sroda, czwartek w godz. 8:00 — 16:00,
pigtek w godz. 8.00 - 14.00.

Z wyrazami szacunku
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
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WARUNKI PRZYLACZENIA GrIv

nr ND\KW\01795\2018 z dnia 20.02.2018
Zalacznik nr | do Umowy o przylaczenie

Klient:
FSMNW Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Obiekt przytaczany: plac budowy, ul. GORCZEWSKA 212 , Warszawa.

Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 24.01.2018r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. okredla nastepujgce warunki
przytaczenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe

Moc przytaczeniowa Pp = 100 kW

Napiecie zasilania .

System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. uktad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017.

Miejsce przytaczenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp.z 0. 0.: .

Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci innogy Stoen Operator Sp.z 0. 0. i instalacji Klienta: .

1.
2.
3.

Obowigzki Klienta
6. W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametrow Klient:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

h)

zawrze Umowe o przytaczenie i wniesie optate za przytaczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

uzgodni sposdb wykonania instalacji w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka
18, pok. 102, 104,  zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych
na terenie innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.”,

wykona tymczasowa linig zasilajgca z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 8733, usytuowanej
przy ul. Gérczewska 208, oraz instalacje odbiorcza. Wykonana tymczasowa linia zasilajgca pozostaje na majatku i
w eksploatacji Klienta. Trase tymczasowej linii zasilajacej Klient uzgodni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce (rozdzielnice pomiarowg) do montazu rozliczeniowego uktadu
pomiarowego. Uktad pomiarowy powinien zosta¢ umieszczony w miejscu ogdlnodostepnym,

zastosuje zabezpieczenia przed uktadem pomiarowym o wartosci , przystosowane do plombowania, uzgodnione
na podstawie ztozonej dokumentacji wykonawczej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i
nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, ,

uzyska zgode wiascicieli terenu na poprowadzenie tymczasowej linii zasilajacej, o ile bedzie ona prowadzona
przez teren osob trzecich,

dostarczy do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgtoszenie gotowosci instalacji, wczesniej uzgodniong dokumentacjg oraz schemat jednokreskowy
przytaczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczeri i typu pomiaru rozliczeniowego,
Umowe kompleksowa lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej
(zawarta z wybranym przez siebie dostawca),

bedzie ponosit catkowita odpowiedzialno$¢ za prawidtowa i bezpieczng eksploatacjg jego urzadzen i dokona ich
likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z innogy Stoen Operator 5p. z 0. 0..

Obowigzki innogy Stoen Operator Sp. z 0. ©.
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7.

W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw,
innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.:
a) zainstaluje w stacji transformatorowej zabezpieczenia gtéwne, bezpiecznikami zwlocznymi o wartosci
dostosowanej do obcigzenia i przekroju tymczasowej linii zasilajacej, uzgodnione na etapie projektowania,
b)  dokona sprawdzenia zgloszonej przez Klienta instalacji elektrycznej,
c)  zainstaluje uktad pomiarowy,
d)  zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jako$ciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.,
e}  zaftaczy pod napiecie wykonang przez Klienta instalacje elektryczna.

Iinformacje dodatkowe

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Przed przylaczeniem obiektu do sieci, Klient wlasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje projektowanej
infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzgdzeniami energetycznymi. Przebudowy urzadzer
energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizji i
po zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementdw sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu
ewentualnej kolizji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane
zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztafcenie napiecia (dopuszczalna
zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jako$ciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Z przydzielonej mocy moina korzysta¢ przez okres 12 miesigcy od dnia wejécia w zycie Umowy kompleksowej sprzedazy
energii elektrycznej albo oddzielnie zawartych Umowy sprzedazy energii elektrycznej oraz Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, za wyjatkiem przytacza, ktére bedzie na zasadach okreslonych w Umowie o przylaczenie
zastgpione przytaczem docelowym. W tym przypadku, z przydzielonej mocy moina korzysta¢ az do dnia zrealizowania
przytacza docelowego. W sytuacji gdy przyfacze nie bedzie, na zasadach okreslonych w Umowie o przytaczenie
zastgpione przytagczem docelowym zasilanie nalezy odtaczy¢ lub zwrécié sie do innogy Stoen Operator w celu ustalenia
technicznych i finansowych warunkéw przedtuzenia okresu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej w ramach
przytacza tymczasowego.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Warunki przytaczenia opracowat:

Konrad Wysocki
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